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 1  . WSTĘP 
 1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) 

Specyfikacja Techniczna  odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
związanych z nadbudową dachu stromego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku przy ul. 
Sandomierskiej 6A. 

 1.2   Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

 1.3  Zakres robót objętych S.T. 
W ramach nadbudowy dachu stromego na przedmiotowym budynku  należy wykonać: 
• Roboty rozbiórkowe obejmujące rozebranie rynien dachowych, rur spustowych, obróbek blacharskich, 

czapek kominowych, klimatyzatorów i instalacji odgromowej na stropodachu. 
• Kotwy stalowe do mocowania murłat osadzone w istniejących wieńcach żelbetowych. 
• Roboty murowe związane z wykonaniem ścian szczytowych, podwyższeniem kominów i obmurówką 

murłat i krokwi wraz z ich otynkowaniem 
• Roboty ciesielskie związane z wykonaniem drewnianej więźby dachowej 
• Roboty dekarskie i blacharskie związane z pokryciem dachu blachą trapezową, wykonaniem obróbek 

blacharskich i montażem rynien dachowych oraz rur spustowych 
• Roboty związane z ponownym montażem klimatyzatorów na podstawach stalowych wyprowadzonych 

ponad pokrycie dachowe 
• Roboty związane z ponownym zamontowaniem instalacji odgromowej na nowych połaciach 

dachowych z zastosowaniem nowych wsporników stosownych do pokryć z blachy i połączeniem z 
istniejącymi zwodami uziemiającymi. 

 
 1.4  . Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.   Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.5.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego  rodzaju robót budowlanych. 
1.4.6.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.8. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.9.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.10.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  19  grudnia  1994r.  w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 10 z dnia 8 lutego 
1995r. poz.48, rozdział 2). 
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1.4.11.  Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 
elementu do stosowania w kontakcie z wodąużytkow4 Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład 
Higieny. 
1.4.12.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i71ub 
właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania są szersze i 
certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i  
dokumentów technicznych;  w Rozporządzeniu Ministra  Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994r.(Dz.U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.,poz.48, rozdziało) podano zakres ,zasady i 
tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriów technicznych. 
1.4.13.   Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, art.lO)certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.4.14.  Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
1.4.15.    Dokumentacja   projektowa   -   dokumentacja   projektowa   wykonawcza,   dokumentacja   
projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym, przepisy 
ogólne. 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 1.5.1  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i  komplet ST. 

 1.5.2  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
-    Zamawiającego, 
-    sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej 

 1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W  przypadku  rozbieżności  
w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy 
 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
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do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,   których  treść  będzie  zatwierdzona  przez     Inspektora 
nadzoru.   Tablice  informacyjne  będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

 1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 1. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 b) możliwością powstania pożaru. 

 1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie prowadzonych robót budowlanych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.5.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie   dopuszcza   się  użycia   materiałów  wywołujących   szkodliwe   promieniowanie   o   stężeniu  
większym  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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 1.5.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 1.5.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W   szczególności   Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,   aby   personel   nie   wykonywał   pracy   w   
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla  ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania protokołu odbioru końcowego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty budowlane były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 1.5.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 2  MATERIA ŁY 

 2.1  Źródła uzyskania materiałów 
Do wykonania przyjętego zadania Wykonawca stosował będzie tylko materiały posiadające odpowiednie 
atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

 2.3   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 2.4   Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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 3  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi  Nadzoru   kopie   dokumentów   potwierdzających   dopuszczenie   
sprzętu   do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 4  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych obciążeń na osie  i  innych parametrów technicznych.  
Środki  transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 5  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie   wytyczenia   robót   lub   wyznaczenia   wysokości   przez   Inspektora Nadzoru  nie  
zwalnia Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 6  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 6.1  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty   Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program 
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zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 a)  część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 6.2  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli.  

 6.3  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

 6.4  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

 2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 a) -   Polską Normą  
 b) -   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 6.5  Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

�  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a)   pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  protokoły odbioru robót, 
 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje jego   natychmiastowe  odtworzenie  w  
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 7  OBMIAR ROBÓT 

 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru 

 7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

 7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
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okresie trwania robót. 
 7.4  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru. 
 8  ODBIÓR ROBÓT 

 8.1  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu, 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w  czasie  umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

 8.3  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym. 

 8.4  Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. instrukcje stanowiskowe i oznakowanie urządzeń zamontowanych w budynku, 
4. kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym 
5. kopie  dokumentów potwierdzających  dokonanie pozytywnych,  bezwarunkowych  odbiorów całości 

robót (włącznie z robotami podwykonawców) przez służby zewnętrzne wymagane do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie 

6. dostarczenie DTR, książek gwarancyjne urządzeń, świadectwa jakości zamontowanych urządzeń 
7. dzienniki budowy (oryginały), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
9. dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 8.5  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 9.1  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę   cena ryczałtowa ustaloną dla 
danej pozycji harmonogramu rzeczowo - finansowego 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające  się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
•  płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), 
•  koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 
• usługi obce na rzecz budowy, 
• opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
• ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
•  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 

 9.2  Warunki umowy i wymagania ogólne ST-0. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-0. 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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 10  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z póź. zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia   1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29) z późniejszymi zmianami. 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
4. Ustawa o zamówieniach publicznych 
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1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna  odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót związanych z nadbudową dachu stromego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 
przy ul. Sandomierskiej 6A. 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych- opis techniczny oraz rysunki obejmują: 

- prace murowe z cegły ceramicznej kl.15 na zaprawie cementowej M-7 i cementowo-
wapiennej M-3, 

- wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej  wraz z pokryciem blachą trapezową 
powlekaną T-35 kolor RAL 7016 

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz rynien dachowych i rur 
spustowych kolor RAL 7016 

- demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów 
- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót, jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. Materiały do wykonania robót ogólnobudowlanych poszczególnych robót 
należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami. 
 

2.2. Materiały użyte do realizacji robót. 
Do wykonania robót wyszczególnionych w p.1.3. należy użyć następujących materiałów: 

- cement portlandzki z dodatkami 25 spełniający wymagania norm -PN-EN 196(3), PN-EN197-
1:2002 (1), PN-EN 413-2:1999 (2). 

- cement portlandzki zwykły 35 spełniający wymagania norm jak wyżej. 
- wapno suchogaszone hydratyzowane – PN-EN 459-1:2002 (5), PN-EN 459-2:2002 (6), 
- woda do betonów i zapraw- PN-88/B-32250 (4), 
- cegły budowlane pełne, cegła ceramiczna pełna kl.15- PN-B-12050:1996 (7), 
- bloczki i płytki z gazobetonu PN-B-19301:1997 (8), PN-B-19301:1997/Az1:2000 (9), 
- zaprawa cementowo-wapienna M3- PN-90/B-14501 (10), PN-85/B-04500 (11), 
- zaprawa cementowa M5- PN-90/B-14501(10), PN-85/B-04500 (11), 
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- piasek do zaprawy- PN-79/B-06711 (19), 
- wody do zaprawy- PN-88/B-32250 (20), 
- deski iglaste obrzynane grubości 19-25mm- PN-EN 1611-1:2002 (12), PN-84/D-04152 (13), 

PN-EN 113:2000 (14), 
- krawędziaki iglaste nasycone klasy K27- PN-EN 336:2001 (15), PN-EN 338:1999 (16), PN-

EN 113:2000 (14), PN-EN 351-1:1999 (17), PN-EN 351-2:2000 (18), 
- bale iglaste obrzynane - PN-EN 1611-1:2002 (12), PN-84/D-04152 (13), 
- gwoździe- PN-EN 1023-1:2002 (U) (25), 
- FOBOS M-2- PN-B-2462:1998 (37). 
- blacha stalowa powlekana trapezowa i płaska grubości 0,55mm – spełniająca wymagania 

określone w ST-3, normy PN-EN ISO 1461:2000 (23)  
- pręty ocynkowane Ø5 mm i wsporniki dachowe dla instalacji odgromowej. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0. „Wymagania ogólne”. Do 
wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następującego sprzętu: 

- betoniarka do produkcji zapraw o pojemności 150 dm3 , 
- wyciągarka ręczna o udźwigu 3-5t, 
- rusztowania stojakowe, 
- narzędzia murarskie, 
- ciesielnia połowa do przygotowania deskowań i konstrukcji drewnianych. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Inny sprzęt 
można użyć pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-0. „Wymagania ogólne”.  
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć 
następujących środków transportu: 

- samochód dostawczy do 5t, 
lub innych umożliwiających transport poszczególnych materiałów, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport samochodami gotowych elementów i prefabrykatów powinien odbywać się w poziomie ich 
wbudowania. Transport materiałów w paletach lub prefabrykatów powinien odbywać się 
samochodami umożliwiającymi ich bezpieczny rozładunek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0-Wymagania ogólne. 
 
5.1.2. Mury z cegły pełnej. 
Grubość spoin poziomych 15mm, grubość spoin pionowych 15mm. 
Mury przewidziane do tynkowania Wykonawca wykona na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5÷10mm. 
Cegłę ułamkową można stosować jedynie w przypadku konieczności stosowania jej dla uzyskania 
prawidłowego wiązania muru. 
Roboty wykonać zgodnie z PN-68/B-10020 (26), PN-68/B-10024 (29). 
 
5.1.3. Impregnacja ochronna drewnianych elementów więźby dachowej 
Drewno istniejącej więźby dachowej należy zaimpregnować trzykrotnie środkiem FOBOS M-2.  
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5.1.4. Konstrukcja dachu i pokrycie. 
Konstrukcja nośną dachu budynku są płatwie, murłaty, słupy stolcowe i krokwie drewniane na których 
wykonane zostanie łacenie i pokrycie z blachy trapezowej powlekanej T-35. Drewno powinno 
posiadać klasę K27 i być zaimpregnowane trzykrotnie środkiem FOBOS M-2. Drewno klasy K27 
zgodnie z PN-EN 388:1999 (16) i PN-EN 336:2001 (15) winno być przesuszone o wilgotności nie 
przekraczającej 23% zgodnie z PN-84/D-04150 (24). 
Połączenia konstrukcji łączyć  łącznikami stalowymi, wkrętami   i gwoździami wg PN-EN 10230-
1:2002. 
Przy wykonaniu  dachu należy przestrzegać danych zawartych w dokumentacji technicznej instrukcji 
montażowej producenta oraz wykonać z wymogami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy tego 
typu pracach stosować wyposażenie osobiste/ szelki, liny i inne zabezpieczenia przewidziane w 
instrukcji BHP na budowie/. 
 
5.1.5. Rynny dachowe i obróbki blacharskie 
Przewidziane zostały rynny dachowe z blachy powlekanej Ø125 mm, oraz rury spustowe również z 
blachy powlekanej Ø100 mm . Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia 
dachowego.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.”Wymagania Ogólne”. 
 

6.1. Badania materiałów 
Przed zastosowaniem materiałów w robotach ogólnobudowlanych, Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, iż zastosowane materiały odpowiadają wymaganiom 
norm, ST, aprobatom technicznym. Parametry mechaniczne i fizyczne muszą być zgodne z wymogami 
odnośnych norm, zaleceń Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 
 

6.2. Kontrola jakości robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową oraz zgodnościami z niniejszą Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Zakres badań i pomiarów: 

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 
- prawidłowość wykonywania robót ciesielskich 
- prawidłowość wykonania pokrycia dachowego, rynien i obróbek blacharskich 
- sprawdzenie impregnacji środkami grzybobójczymi, przeciwwilgociowymi i 

ogniochronnymi drewnianych elementów konstrukcji dachu. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeżeli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie wadliwie wykonane roboty  powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami odbioru są; 
szt.- otwory do kotwienia murłat, klimatyzatory 
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m2 – ściany szczytowe, obmurówki murłat, izolacje folią, łacenie, pokrycie dachu, obróbki blacharskie 
i tynki, 
m3 – elementy konstrukcji drewnianej więźby dachowej, murowanie kominów 
m – rynny dachowe, rury spustowe i przewody instalacji odgromowej 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych oraz z wymogami ST-0.”Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.”Wymagania Ogólne”. 
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
9.1.1. Cena jednostkowa 1m2 ściany  z określonych materiałów obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup i dostarczenie materiałów do wbudowania, 
- transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- wymurowanie ściany 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty. 

 
9.1.2. Cena jednostkowa 1m2 tynków zwykłych obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów do wbudowania, 
- transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- roboty przygotowawcze, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III.  
- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty. 

 
9.1.3. Cena jednostkowa 1m2 izolacji obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 
- transport materiałów na miejsce budowania, 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii dachowej połaci dachowych, 
- przybicie kontrłat 
- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty. 

 
9.1.4. Cena jednostkowa 1szt. wykonania otworów z osadzeniem kotw obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 
- transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- roboty przygotowawcze, 
- wykucie otworów w istniejących wieńcach żelbetowych 
- osadzenie śrub do kotwienia murłat z założeniem za zbrojenie wieńcy 
- zalanie otworów betonem żwirowym klasy B-15 
- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty. 

 
9.1.5. Cena jednostkowa 1m2 łacenia dachu obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 
- transport materiałów na miejsce budowania, 
- roboty przygotowawcze, 
- przybicie łat z desek gr. 25 mm w odstępach stosownych do pokrycia dachu blachą trapezową 
- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty. 
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9.1.6. Cena jednostkowa 1m2 z pokrycia i obróbek blacharskich obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- transport materiałów na miejsce budowania, 
- roboty przygotowawcze, 
- położenia pokrycia z blachy trapezowej powlekanej mocowanej do łat wkrętami 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej płaskiej z uszczelnieniem złączy 

silikonem 
- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty. 

 
9.1.7. Cena jednostkowa 1mb montażu rynien dachowych i rur spustowych obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 
- transport materiałów na miejsce budowania, 
- roboty przygotowawcze, 
- montaż rynien dachowych z blachy powlekanej na odpowiednich uchwytach 
- montaż rur spustowych  z blachy powlekanej płaskiej na uchwytach montowanych w ścianach 
- sprawdzenie szczelności połączeń 
- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty. 

 
9.1.8. Cena jednostkowa 1mb montażu przewodów instalacji odgromowej obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 
- transport materiałów na miejsce budowania, 
- roboty przygotowawcze, 
- montaż uchwytów do montażu na pokryciach z blachy 
- montaż przewodów instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego  
- dokonanie pomiarów sprawdzających skuteczność instalacji 
- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

2. PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań. 
3. PN-EN 196 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do cementu i zapraw. 
5. PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Część 1: definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
6. PN-EN 459-2:2002 (U) Wapno budowlane. Część 2: metody badań. 
7. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
8. PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy drobnowymiarowe.  
9. PN-B-19301:1997/Az1: 

2002 
Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
Elementy drobnowymiarowe (zmiana Az1). 

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
11. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
12. PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. Część 

1: europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje. 
13. PN-84/D-04152 Tarcica. Oznaczenie modułu sprężystości przy zginaniu statycznym. 
14. PN-EN 113:2000 Środki ochrony drewna. Metoda badania do oznaczenia skuteczności 

zabezpieczenia przeciwko podstawczakom rozkładającym drewno. 
Oznaczenia wartości grzybobójczych. 
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15. PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, 
dopuszczalne odchyłki. 

16. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
17. PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 

zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji 
środka ochrony. 

18. PN-EN 351-2:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy 
próbek drewna zabezpieczonego środkiem ochrony. 

19.  PN-79/B-06711 (19) Kruszywa mineralne. Piaski do napraw budowlanych. 
20. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21. PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe. 
22. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
24. PN-84/D-04150 Tarcica. Oznaczenie wilgotności. 
25. PN-EN 10230-1:2002 

(U) 
Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego 
przeznaczenia. 

26. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
29. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych YTONG. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  

30. PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. Część 2: nadproża. 

32. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania ogólne. 

 
 

10.2 Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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